
 

INSTRUCTIUNI INLOCUIRE 

TUBURI FLUORESCENTE CU TUBURI 

LED 

 

ATENTIE! NU MONTATI DIRECT TUBURILE LED IN 

LOCUL CELOR FLUORESCENTE.ESTE NECESARA 

MODIFICAREA CIRCUITULUI ELECTRIC DE CATRE UN 

ELECTRICIAN AUTORIZAT 

Pentru o functionare corecta a tuburilor LED, urmati pasii de mai jos: 

1. Intrerupeti alimentarea cu energie electrica inaintea oricarei interventii 

2. Decuplati total starterul si balastul electronic din circuitul electric si 

eventual eliminati cele 2 piese din suport. 

3. Conectati cablurile de alimentare la capetele tubului LED ca in figura –

in stanga si in dreapta tubului (NU IN ACEEASI PARTE A TUBULUI). 

Cablurile pot fi conectate la oricare din cei 2 pini. 

4. Verificati corectitudinea conexiunilor si reporniti alimentarea cu 

energie. 

 

 


